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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu na podstawie § 20
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) przesyla obszarowa oceng
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie miasta Brzeg za 2016 1.

Obszarowa ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie miasta Brzeg za 2016 r.

W 2016 r. miasto Brzeg zaopatrywane bylo w wodg do spozycia z wodociagu publicznego
Brzeg ze Stacjg Uzdatniania Wody w Gierszowicach, ktérego zarzadea jest Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg.

Wodociag publiczny ze SUW w Gierszowicach oparty jest na wodzie pochodzacej z utworéw
czwartorzgdowych ze studni w Gierszowicach, utworéw czwartorzedowych z ujecia wody
podziemnej ,,Obérki” w Krzyzowicach i wodzie powierzchniowej ujmowanej z kanatu
przerzutowego Nysa Klodzka — Otawa w miejscowosci Oborki (gmina Olszanka).

W 2016 r. woda powierzchniowa z kanatu przerzutowego Nysa Ktodzka — Olawa stanowita
ok. 1,4 % surowca do produkecji wody.

Woda surowa poddawana jest procesom uzdatniania: napowietrzanie, koagulacja, wstepna
dezynfekcja, sedymentacja, korekta odezynu pH, filtracja, dezynfekcja (chlor).

W 2016 r. nie zglaszano reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody z wodociagu
na terenie miasta Brzeg,

* Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode z wodociagu na terenie miasta Brzeg - 36 034
osoby.

* Produkcja wody w2016 r.: 6 064 m¥/d

e Na terenie miasta Brzeg w 2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badan
laboratoryjnych 4 probki wody z wodociggu Brzeg, w ktérych wykonano oznaczenia
mikrobiologiczne. Ponadto w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzone;
przez zarzadcg¢ wodociggu, pobrano 32 prébki wody do badan mikrobiologicznych
1 fizykochemicznych.
Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody wykonanych w 2016 r. stwierdzono, ze
jakos¢ wody w wodociggu Brzeg w zakresie wykonanych parametréw w ramach
monitoringu kontrolnego oraz monitoringu przegladowego odpowiadata wymaganiom
okreslonym w zatgcznikach nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
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13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015r. poz. 1989).

e W 2016 r. nie prowadzono postgpowan administracyjnych w zakresie jakosci wody.
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