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Okresowa ocena jakoSci wody dla wodociagu Brzeg

za okres pierwszego polrocza 2019 r.
(miejscowosci na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociagu: Brzeg, Gierszowice, Janow,
Krzyzowice, Pawlow, Kruszyna, Zwanowice, Predocin, Kopanie)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity - Dz.U.
z 2018 r. poz. 1152) oraz § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
na podstawie sprawozdan z badan prébek wody, pobranych z wodociagu Brzeg w ramach biezacego
nadzoru sanitarnego oraz sprawozdan z badan probek wody, przedstawionych przez Przedsigbiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji w Brzegu Spotka z 0.0, ul. Wolnodei 15, 49-300 Brzeg i ,,EKO-
SKARBIMIERZ” Sp. z o.0. ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz — Osiedle (zarzadca sieci
wodociggowej na terenie gminy Skarbimierz), pobranych w ramach wewnetrznej kontroli jakosci
wody
stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w okresie pierwszego potrocza 2019 r.
uzasadnienie

W okresie pierwszego poirocza 2019 r. z wodociggu Brzeg pobrano w ramach nadzoru
sanitarnego 11 probek wody do badan mikrobiologicznych i 5 probek wody do badan
fizykochemicznych, natomiast w ramach wewnetrznej kontroli jakodci wody, pobrano 25 probek
wody do badan mikrobiologicznych i 24 probki wody do badan fizykochemicznych.
W 1 probce wody pobranej do badan laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego z sieci
wodociggu publicznego Brzeg stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli w 100 ml wody
w ilosci: 2 jtk (granice przedzialu ufnodci dolna 0 gérna 9). Badanie kontrolne wykonane
przez zarzadce wodociagu, w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody nie wykazato obecnosci
bakterii.
Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody, wykonanych w okresie pierwszego potrocza 2019 r.
stwierdzono, ze jako$é wody w wodociggu Brzeg, w zakresie wykonanych parametrow z grupy A
i z grupy B odpowiadata wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).
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Otrzymuje: <
1. Burmistrz Brzegu (¢PUAP) marin
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
2. Wojt Gminy Olszanka (ePUAP)
49-332 Olszanka 16
3. Wojt Gminy Skarbimierz
49-318 Skarbimierz — Osiedle, ul. Parkowa 12
4. w/a
Sprawe prowadzi: Agnieszka Basifiska, Oddzial Higieny Komunalnej. tel, 77 444 18 37
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