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ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu na podstawie § 23
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody -
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przesyta obszarowa oceng
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie miasta Brzeg za 2018 r.

Obszarowa ocena jako§ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie miasta Brzeg za 2018 r.

W 2018 r. miasto Brzeg zaopatrywane bylo w wodg do spozycia z wodociggu publicznego

Brzeg ze Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, ktorego zarzadeg jest Przedsigbiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg.

Wodocigg publiczny ze SUW w Gierszowicach oparty jest na wodzie pochodzgcej z utworéw

czwartorzedowych ze studni w Gierszowicach, utworéw czwartorzgdowych z ujgcia wody

podziemnej ,,Oborki” w Krzyzowicach i wodzie powierzchniowej ujmowanej z kanatu

przerzutowego Nysa Klodzka — Olawa w miejscowosci Oborki (gmina Olszanka).

W 2018 r. woda powierzchniowa z kanalu przerzutowego Nysa Klodzka — Otawa stanowila

ok. 1,05 % surowca do produkeji wody.

Woda surowa poddawana jest procesom uzdatniania: napowietrzanie, koagulacja, wstgpna

dezynfekcja, sedymentacja, korekta odczynu pH, filtracja, dezynfekeja (chlor).

W 2018 r. nie zglaszano reakcji niepozgdanych zwiazanych ze spozyciem wody z wodociagu

na terenie miasta Brzeg.

e Liczba ludnosci zaopatrywanej w wodg z wodociaggu na terenie miasta Brzeg — 33 924

e Produkcja wody w2018 r.: 6 163 m/d

e Na terenie miasta Brzeg w 2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego pobrano do badan
laboratoryjnych 4 probki wody z wodociagu Brzeg, w ktérych wykonano oznaczenia
mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Ponadto w ramach wewngtrznej kontroli jakosci
wody, prowadzonej przez zarzade¢ wodociagu, pobrano 31 prébek wody do badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych.
Po dokonaniu analizy sprawozdan z badan wody wykonanych w 2018 r. stwierdzono,
ze jako$¢ wody w wodociggu Brzeg, w zakresie wykonanych parametréw z grupy A
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i z grupy B odpowiadala wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r. poz. 2294).

e W 2018 r. nie prowadzono postepowan administracyjnych w zakresie jakosci wody.

e W 2018 r. nie byly prowadzone dzialania naprawcze przez Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0., ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg.

vortieszka Kilimiak

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP)

2.ala

Sprawe prowadzi: Agnieszka Basinska, Oddziat Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37
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