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SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ RG - zasilanie wewnętrznych tablic rozdzielczych

F1 F2 F3

1 2 3

 PIĘTROGNIAZDA POMIESCZEŃ 7,8,10,11

L1-L3 N, PE

TN-S
SZYBKIE 

WYŁĄCZENIE

Pi  = 193,3 kW
Ps =  97,0 kW
Is  = 150 A

BUDYNEK A
PIWNICA

OBWÓD Lw1

R<10Ω

DEHN
ventil

2008

PROJEKTANT
SPRAWDZIŁ inż. Szczepan Łukawiecki 64/OP/95

Rys.
 1/E

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REA - 00

YDY 5x6

BUDYNEK A
PARTER

OBWÓD Lw2

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REA - 01

YDY 5x10

BUDYNEK A
I PIĘTRO

OBWÓD Lw3

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REA - 02

YDY 5x10

BUDYNEK A
PODDASZE

OBWÓD Lw4

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REA - 03

YDY 5x4

BUDYNEK B
PIWNICA

OBWÓD Lw5

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REB-00

YDY 5x4

BUDYNEK B
PARTER

OBWÓD Lw6

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REB-01

YDY 5x6

BUDYNEK B
II PIĘTRO

OBWÓD Lw7

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REB-02

YDY 5x10

BUDYNEK B
III PIĘTRO

OBWÓD Lw8

TABLICA 
ROZDZIELCZA

REB-05

YDY 5x4

F4 F5 F6

4 5 6

F7 F8

7 8

II PIĘTRO

Pi=15,0kW Pi=22,4kW Pi= 37,9kW Pi= 7,8kW Pi=3,1kW Pi=25,0kW Pi=26,7kW Pi=3,5kW

REZERWA

20A 
R303

35A 
R303

16A 
R303

16A 
R303

25A 
R303

25A 
R303

16A 
R303

F9

9 10
BUDYNEK A

PARTER

OBWÓD Lw9

TABLICA 
ROZDZIELCZA

RKA-01

YDY 5x4

BUDYNEKA
I PIĘTRO

OBWÓD Lw10

TABLICA 
ROZDZIELCZA

RKA-02

YDY 5x4

BUDYNEK A
I PIĘTRO

OBWÓD Lw11

TABLICA 
ROZDZIELCZA

SERWERA
RSA

YDY 5x4

BUDYNEK B
PARTER

OBWÓD Lw12

TABLICA 
ROZDZIELCZA

RKB-01

YDY 5x4

BUDYNEK B
II PIĘTRO

OBWÓD Lw13

TABLICA 
ROZDZIELCZA

RKB-02

YDY 5x4

BUDYNEK B
III PIĘTRO

OBWÓD Lw14

TABLICA 
ROZDZIELCZA

RKB-05

YDY 5x4

Pi=6,0kW Pi=13,5kW Pi=4,7kW Pi=11,75kW Pi=14,0kW Pi=2,0kW

20A
R303

16A 
R303

20A
R303

20A 
R303

16A 
R303

16A 
R303

F10 F11 F12 F13 F14

11 12 13 14

KONTROLA
NAPIĘCIA

Q1 Q2

SZR

2xCRNI63A
(RELPOL)

KONTROLA
NAPIĘCIA

H4:6

L302

N
100A

FR103

W

PA110-30/30
(RELPOL)

R<30Ω

PEN N

PE

6A
S301B

PRZYCISK
BEZPIECZEŃ

STWA

ZASILANIE

OBWÓD Lw

TABLICA
LICZNIKOWA

ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU

POMIAROWE
GO

YkY 4x70

Pi=193,3kW

UPS
3 - fazy

Temat: Schemat rozdzielni głównej RG
 - zasilanie wewnętrznych tablic rozdzielczych.

Obiekt:  Urząd Miasta Brzeg.

URZĄD MIASTA BRZEG ul. Robotnicza 12

mgr inż. Janusz Winiarski 334/OP/94

 XL-400 H-1200mm


