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inż. Szczepan Łukawiecki 64/OP/95

Obiekt:  Urząd Miasta Brzeg.

URZĄD MIASTA BRZEG ul. Robotnicza 12

mgr inż. Janusz Winiarski 334/OP/94

Temat: Schemat tablicy rozdzielczej 
     REA-00 wraz z wyposażeniem.


