
Pi kj Ps
kW -- kW

1 rozdzielnica RW5 109,7 1,00 109,7
2 rozdzielnica R4.1 39,0 1,00 39,0
3 Złącze Z2 16,1 1,00 16,1
4 Złącze Z2.1 2,0 1,00 2,0

166,8 166,8
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Razem
współczynnik jednoczesności dla całego 

obiektu
0,85

Całkowita moc szczytowa [kW]

BILANS MOCY dla całości

L.p. Rodzj odbioru


